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STADT EBERSBERG
MARIENPLATZ 1
85560 EBERSBERG

Datum 17.07.2017
Kundennr. 4100010923
Gutachtennr. 82786

Auftraggeber: STADT EBERSBERG
Datum der Probenahme(n): 05.07.2017

Auftrag: 1251079, Wald-Sportpark,Manfred-Bergmeister Weg 3,
85560 Ebersberg
Manfred-Bergmeister Weg 3, 85560 Ebersberg Wald Sportpark

Projekt: Hausinstallation

BEURTEILUNG DER PRUFERGEBNISSE

Untersuchung auf Legionellen

Die Empfehlung des Umweltbundesamtes, auf die sich die Trinkwasserverordnung bezieht, bzw. das
DVGW-Arbeitsblatt W551 sieht fur die Untersuchung einer Warmwasseranlage mindestens die
Probenahme am Boileraustritt nach Erwarmung (=Vorlauf), am Boilereintritt aus der Zirkulation
(=Rucklauf) sowie an einer geeigneten Anzahl reprasentativer, periphérer Entnahmestellen vor, welche
so zu wahlen sind, dass jeder Steigstrang erfasst wird.

Die folgende Beurteilung bezieht sich auf die gesamte Installation, auch wenn die Anforderungen der
Trinkwasserverordnung, der allgemein anerkannten Regeln der Technik bzw. die Vorgaben der
zustandigen Behérde an die Untersuchung nicht eingehalten sein sollten und somit eine
Gesamtbewertung fachlich nur eingeschrankt moglich wére.

Wurden hinsichtlich des Mindestumfanges eine oder mehrere Entnahmestellen nicht beprobt oder
untersucht, so stellt die Beurteilung lediglich den bestmdglichen Fall dar. Es wéare dann nicht
auszuschliel®en, dass je nach Legionellenbelastung an den fehlenden Entnahmestellen die vollsténdige
Bewertung zu dem Ergebnis einer hdheren Kontamination der Gesamtinstallation fihren wiirde.

An den untersuchten Entnahmestellen sind keine Legionellen nachzuweisen.

GemaRk DVGW-Arbeitsblatt W551 ist damit die gesamte Installation als nicht kontaminiert
einzustufen.

Der technische MaRnahmenwert der Trinkwasserverordnung ist anhand der vorliegenden
Ergebnisse in der Hausinstallation eingehalten.

MaRnahmen:
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GemaR Trinkwasserverordnung hat eine erneute Untersuchung im geforderten Turnus zu erfolgen.

Bei gewerblichen, nicht aber 6ffentlichen Anlagen heiltt das mindestens alle 3 Jahre, bei 6ffentlichen
und dffentlich/gewerblichen Anlagen nach 1 Jahr, sofern nicht andere Auflagen des Gesundheitsamtes
oder einer allgemein anerkannten Regel der Technik vorliegen und zu beachten sind (z.B. zwei
Nachuntersuchungen nach Sanierung in vierteljghrlichem Abstand, gem. DVGW-Arbeitsblatt W551).

Entnahmestellen:

Analynr. 412546: Manfred-Bergmeister Weg 3, 85560 Ebersberg, Wald-Sportpark, TWE Ausgang,
Stadion, Boiler 3 Boiler Austritt (Vorlauf), Warmwasser:
keine / geringe Kontamination

Analynr. 412547: Manfred-Bergmeister Weg 3, 85560 Ebersberg, 1. Obergeschoss, Wald-Sportpark,
TWE Eingang, Stadion Boiler Eintritt (Ricklauf Zirkulation), Warmwasser:
keine / geringe Kontamination

Analynr. 412548: Manfred-Bergmeister Weg 3, 85560 Ebersberg, Erdgeschoss, Wald-Sportpark,
Umkleideraum. WW-Steigstrang, Stadion, WB rechts Waschbecken, Mischbatterie, Warmwasser:
keine / geringe Kontamination

Analynr. 412549: Manfred-Bergmeister Weg 3, 85560 Ebersberg, 1. Obergeschoss, Wald-Sportpark,
Toilette. WW-Steigstrang, Stadion, WB, WH Waschbecken, Mischbatterie, Warmwasser:
keine / geringe Kontamination

Analynr. 412550: Manfred-Bergmeister Weg 3, 85560 Ebersherg, Wald-Sportpark, WW-Steigstrang,
Stadion, Waschraum, WB-links Waschbecken, Mischbatterie, Warmwasser:
keine / geringe Kontamination

Analynr. 412551: Manfred-Bergmeister Weg 3, 85560 Ebersberg, 1. Obergeschoss, Wald-Sportpark,
WW-Steigstrang, Stadion, Waschraum, WB-rechts Waschbecken, Mischbatterie, Warmwasser:
keine / geringe Kontamination

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Schuler, Tel. 08143/79-117 V

FAX: 08143/7214, E-Mail: benedikt.schuler@agrolab.de
Kundenbetreuung

Anlagen: Priifberichte
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Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

STADT EBERSBERG
MARIENPLATZ 1
85560 EBERSBERG

Datum 17.07.2017
Kundennr. 4100010923
PRUFBERICHT 1251079 - 412546
Auftrag 1251079 Wald-Sportpark,Manfred-Bergmeister Weg 3, 85560 Ebersberg
Objekt Manfred-Bergmeister Weg 3, 85560 Ebersberg Wald Sportpark
Analysennr. 412546 Trinkwasser (Legionellenuntersuchung)
Projekt 15623 Hausinstallation
Probeneingang 06.07.2017
Probenahme 05.07.2017 09:00
Probenehmer Firma Josef Berger Josef Berger
Kunden-Probenbezeichnung 914516
Probengewinnung Probenahme gemiR Zweck "b" der DIN EN ISO 19458

KW/ WW Warmwasser

Probenahmeart Ablaufprobe (1L n. DVGW twin06)
Desinfektionsart Zapfstelle thermisch desinfiz.
Entnahmestelle Boiler Austritt (Vorlauf)

Manfred-Bergmeister Weg 3, 85560 Ebersberg, Wald-Sportpark,
Stadion, Boiler 3, TWE Ausgang

Orientierende Untersuchung auf Legionellen gem. TrinkwV bzw. a.a.R.d.T. 4)

Techn.
MaRnahme
n-wert  Bewertung
Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV 3) Methode

Sensorische Priifungen - B
Farbung (vor Ort) \ ] farblos | _|DINEN ISO 7887 (C 1)
Geruch (vor Ort) | ] ohne DEV B1/2
Tribung (vor Ort) - I - klar B DIN EN ISO 7027 (C 2)
Physikalisch-chemische Parameter B -
Wassertemperatur (vor Ort) °C \ 45,7 ] DIN 38404-4 (C 4)
max. erreichbare Wassertemperatur (vor Ort)  |°C \ 54,8 - keine Angabe
Mikrobiologische Untersuchungen . ]
[Legionellen (berechnet) KBE/100ml | 0| | 100 | ooeeie | UBA-Empfehlung 08-2012

3) gem.DVGW W551: <= 100 KBE/100mi: keine/nachweisbare geringe Kontamination; > 100 KBE/100ml: mittlere Kontamination; > 1 000

KBE/100ml: hohe Kontamination; > 10 000 KBE/100ml: extrem hohe Konfamination

4)  Wird die orientierende Untersuchung gleich mit einem Probenumfang durchgefiihrt, der dem einer weitergehenden Untersuchung
entspricht, gelten die MaRnahmen fiir weitergehende Untersuchungen.

TrinkwV: zuldssiger Héchstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 - aktueller Stand DIN 50930:

geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegeniiber Wasser”

Hinweis zur Auswertung:

Zur Untersuchung auf Legionellen wurde gem. TrinkwV ein Direktansatz gem. ISO 11731 sowie ein Membranfiltrationsansatz gem. DIN
EN ISO 11731-2 durchgeftihrt.

Es wurden in beiden Ansétzen keine Legionellen nachgewiesen.

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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Your labs. Your service.

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg
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17.07.2017
4100010923

Datum
) Kundennr.
PRUFBERICHT 1251079 - 412546
Im Rahmen des Untersuchungsumfanges ist der technische MaBnahmenwert der TrinkwV

eingehalten.
Die Probenahme erfolgte geméR: DIN EN ISO 19458(K 19);DVGW W551;Empf.-UBA 08-2012

Beginn der Priifungen: 06.07.2017
Ende der Priifungen: 17.07.2017

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig.

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Schuler, Tel. 08143/79-117
FAX: 08143/7214, E-Mail: benedikt.schuler@agrolab.de

Kundenbetreuung
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Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

STADT EBERSBERG
MARIENPLATZ 1
85560 EBERSBERG

Datum 17.07.2017
Kundennr, 4100010923
PRUFBERICHT 1251079 - 412547
Auftrag 1251079 Wald-Sportpark,Manfred-Bergmeister Weg 3, 85560 Ebersberg
Objekt Manfred-Bergmeister Weg 3, 85560 Ebersberg Wald Sportpark
Analysennr. 412547 Trinkwasser (Legionellenuntersuchung)
Projekt 15623 Hausinstallation
Probeneingang 06.07.2017
Probenahme 05.07.2017 09:10
Probenehmer Firma Josef Berger Josef Berger
Kunden-Probenbezeichnung 914518
Probengewinnung Probenahme gemal Zweck "b" der DIN EN I1SO 19458
KW/ Ww Warmwasser
Probenahmeart Ablaufprobe (1L n. DVGW twin06)
Desinfektionsart Zapfstelle thermisch desinfiz.
Entnahmestelle Boiler Eintritt (Riicklauf Zirkulation)

Manfred-Bergmeister Weg 3, 85560 Ebersberg, Obergeschoss 1, Wald-
Sportpark, Stadion, TWE Eingang

Orientierende Untersuchung auf Legionellen gem. TrinkwV bzw. a.a.R.d.T. 4)

Techn.
Malnahme
n-wert  Bewertung
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV 3) Methode

Sensorische Priifungen 7 B -
Férbung (vor Ort) ) | farblos| ~ |DINENISO7887(C1) |
Geruch (vor Ort) - T ohne| ~ |DEVB1R2
Trilbung (vor Ort) L klar | ~ |DINENISO 7027 (C 2)
Physikalisch-chemische Parameter B B
\Wassertemperatur (vor Ort) c [ aes[ [ |DIN 38404-4 (C4)
max. erreichbare Wassertemperatur (vor Ort)  |°C ) }_ 53,0 I B ] } keine Angabe ]
Mikrobiologische Untersuchungen _— 7 - _
Legionellen (berechnet) KBE/OOmI| 0] 100 ['gre/eeme | UBA-Empfehlung 08-2012 |

3) gem.DVGW W551: <= 100 KBE/100ml: keine/nachweisbare geringe Kontamination; > 100 KBE/100ml: mittlere Kontamination; > 1 000
KBE/100ml: hohe Kontamination; > 10 000 KBE/100ml: extrem hohe Kontamination

4)  Wird die orientierende Untersuchung gleich mit einem Probenumfang durchgefiihrt, der dem einer weitergehenden Untersuchung
entspricht, gelten die Mal3nahmen fiir weitergehende Untersuchungen.

TrinkwV: zuldssiger Hichstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 - aktueller Stand DIN 50930:
geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegeniiber Wasser"

Hinweis zur Auswertung:

Zur Untersuchung auf Legionellen wurde gem. TrinkwV ein Direktansatz gem. ISO 11731 sowie ein Membranfiltrationsansatz gem. DIN
EN ISO 11731-2 durchgefiihrt.

Es wurden in beiden Ansétzen keine Legionellen nachgewiesen.
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Datum 17.07.2017
Kundennr. 4100010923
PRUFBERICHT 1251079 - 412547
Im Rahmen des Untersuchungsumfanges ist der technische MalRnahmenwert der TrinkwV

eingehalten.
Die Probenahme erfolgte gemaf: DIN EN ISO 19458(K 19);DVGW W551;Empf.-UBA 08-2012

Beginn der Priifungen: 06.07.2017
Ende der Priifungen: 17.07.2017

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstédnde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielfélligung des Berichts ohne unsere schrifliche Genehmigung ist nicht zuldssig.

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Schuler, Tel. 08143/79-117 Q/
FAX: 08143/7214, E-Mail: benedikt.schuler@agrolab.de

Kundenbetreuung
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Dr. Blasy - Dr. Busse
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Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

STADT EBERSBERG
MARIENPLATZ 1
85560 EBERSBERG

KW/ WW Warmwasser

Einheit
Sensorische Priifungen

<4

<= N\GROLAB 5°
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Probenahmeart Ablaufprobe (1L n. DVGW twin06)
Desinfektionsart Zapfstelle thermisch desinfiz.
Entnahmestelle Waschbecken, Mischbatterie

Manfred-Bergmeister Weg 3, 85560 Ebersberg, Erdgeschoss, Wald-
Sportpark, Umkleideraum, Stadion, WB rechts, WW-Steigstrang

Farbung (vor Ort)
Geruch (vor Ort)
Triibung_ (vor Ort) [

Orientierende Untersuchung auf Legionellen gem. TrinkwV bzw. a.a.R.d.T. 4)

Datum 17.07.2017
Kundennr. 4100010923
PRUFBERICHT 1251079 - 412548
Auftrag 1251079 Wald-Sportpark,Manfred-Bergmeister Weg 3, 85560 Ebersberg
Objekt Manfred-Bergmeister Weg 3, 85560 Ebersherg Wald Sportpark
Analysennr. 412548 Trinkwasser (Legionellenuntersuchung)
Projekt 15623 Hausinstallation
Probeneingang 06.07.2017
Probenahme 05.07.2017 09:20
Probenehmer Firma Josef Berger Josef Berger
Kunden-Probenbezeichnung 914519
Probengewinnung Probenahme gemal Zweck "b" der DIN EN ISO 19458

Physikalisch-chemische Parameter

Wassertemperatur (vor Ort) °C
max. erreichbare Wassertemperatur (vor Ort)  |°C

Mikrobiologische Untersuchungen
[Leg]onellen (berechnet) KBE/100ml |

Hinweis zur Auswertung:

EN ISO 11731-2 durchgefiihrt,
Es wurden in beiden Ansétzen keine Legionellen nachgewiesen.

Ust.VAT-ID-Nr: Geschaftsfihrer Eine Zweigniederlassung
DE 128 944 188 Dipl.-Ing. Seb. Maier der AGROLAB Labor GmbH
Dr. Paul Wimmer 84079 Bruckberg,

AG Landshut, HRB 7131

on

Techn.
MalRnahme
n-wert  Bewertung
Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV 3) Methode
) farblos| - [DINENISO 7887 (C1)
ohne ) ~ |DEVB1/2
klar ~ |DINENISO 7027 (C2) |
- 40,3] DIN 38404-4 (C 4)
50,5 o keine Angabe ]
0 100 9eree | UBA-Empfehlung 08-2012 |

3)  gem.DVGW W551: <= 100 KBE/100ml: keine/nachweisbare geringe Kontamination; > 100 KBE/100ml: mittlere Kontamination; > 1 000
KBE/100ml: hohe Kontamination; > 10 000 KBE/100ml: extrem hohe Kontamination
4)  Wird die orientierende Untersuchung gleich mit einem Probenumfang durchgefiihrt, der dem einer weitergehenden Untersuchung
entspricht, gelten die MaZnahmen fiir weitergehende Untersuchungen.

TrinkwV: zuldssiger Hochstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 - aktueller Stand DIN 50930:
geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegeniiber Wasser"

Zur Untersuchung auf Legionellen wurde gem. TrinkwV ein Direktansatz gem. ISO 11731 sowie ein Membranfiltrationsansatz gem. DIN
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Datum 17.07.2017
Kundennr. 4100010923
PRUFBERICHT 1251079 - 412548
Im Rahmen des Untersuchungsumfanges ist der technische MaBnahmenwert der TrinkwV

eingehalten.
Die Probenahme erfolgte gemdf: DIN EN I1SO 19458(K 19);DVGW W551;Empf.-UBA 08-2012

Beginn der Priifungen: 06.07.2017
Ende der Priifungen: 17.07.2017

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig.

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Schuler, Tel. 08143/79-117 C/ |
FAX: 08143/7214, E-Mail: benedikt.schuler@agrolab.de

Kundenbetreuung
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Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

STADT EBERSBERG
MARIENPLATZ 1
85560 EBERSBERG

Datum 17.07.2017
Kundennr. 4100010923
PRUFBERICHT 1251079 - 412549
Auftrag 1251079 Wald-Sportpark,Manfred-Bergmeister Weg 3, 85560 Ebersberg
Obijekt Manfred-Bergmeister Weg 3, 85560 Ebersberg Wald Sportpark
Analysennr. 412549 Trinkwasser (Legionellenuntersuchung)
Projekt 15623 Hausinstallation
Probeneingang 06.07.2017
Probenahme 05.07.2017 09:30
Probenehmer Firma Josef Berger Josef Berger
Kunden-Probenbezeichnung 914520
Probengewinnung Probenahme gemaRk Zweck "b" der DIN EN ISO 19458

KW/ Ww Warmwasser

Probenahmeart Ablaufprobe (1L n. DVGW twin06)
Desinfektionsart Zapfstelle thermisch desinfiz.
Entnahmestelle Waschbecken, Mischbatterie

Manfred-Bergmeister Weg 3, 85560 Ebersberg, Obergeschoss 1, Wald-
Sportpark, Toilette, Stadion, WB, WH, WW-Steigstrang

Orientierende Untersuchung auf Legionellen gem. TrinkwV bzw. a.a.R.d.T. 4)

Techn.
Malnahme
n-wert  Bewertung
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV 3) Methode

Sensorische Priifungen _
[Farbung (vor Ort) ~ farblos , |DIN EN ISO 7887 (C 1)
Geruch (vor Ort) ] ‘ ohne |DEV B1/2
Tribung (vor Ort) - klar ] DIN EN ISO 7027 (C 2)
Physikalisch-chemische Parameter _ -
Wassertemperatur (vor Ort) °C 43,2 DIN 38404-4 (C 4)
max. erreichbare Wassertemperatur (vor Ort)  |°C 51,9 keine E\r}_gabe
Mikrobiologische Untersuchungen p— B
Legionellen (berechnet) |KBE/100mI = 0| | 100 |'greisemas | UBA-Empfehlung 08-2012 |

3)  gem.DVGW W551: <= 100 KBE/100ml: keine/nachweisbare geringe Kontamination; > 100 KBE/100mi: mittlere Kontamination; > 1 000
KBE/100ml: hohe Kontamination; > 10 000 KBE/100m!: extrem hohe Kontamination

4)  Wird die crientierende Untersuchung gleich mit einem Probenumfang durchgefiihrt, der dem einer weitergehenden Untersuchung
entspricht, gelten die Mafinahmen ftir weitergehende Untersuchungen.

TrinkwV: zuldssiger Hbchstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 - aktueller Stand DIN 50930:
geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegeniiber Wasser"”

Hinweis zur Auswertung:

Zur Untersuchung auf Legionellen wurde gem. TrinkwV ein Direktansatz gem. ISO 11731 sowie ein Membranfiltrationsansatz gem. DIN
EN ISO 11731-2 durchgefiihrt.

Es wurden in beiden Anséfzen keine Legionellen nachgewiesen.

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaf ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

Seile 1von 2

Ust./VAT-ID-Nr: Geschéftsfuhrer Eine Zweigniederlassung ,\“"'\'\L‘J;”"/.,
DE 128 944 188 Dipl.-Ing. Seb. Maier der AGROLAB Labor GmbH ré:é:
Dr. Paul Wimmer 84079 Bruckberg, ]E/C;QQ\RA DAKKS
AG Landshut, HRB 7131 ] Deutsche

AR Akkreditierungsstelle
D-PL-14285-01-00



DOC-5-3943876-DE-P8

gekennzeichnet.
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind geman ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschliellich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol

<
Dr. Blasy - Dr. Busse @ AG RO LAB GROUP

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg :
Moosstralle 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +48 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 17.07.2017
Kundennr. 4100010923
PRUFBERICHT 1251079 - 412549
Im Rahmen des Untersuchungsumfanges ist der technische MalRnahmenwert der TrinkwV

eingehalten.
Die Probenahme erfolgte gemaf: DIN EN ISO 19458(K 19);DVGW W551;Empf.-UBA 08-2012

Beginn der Priifungen: 06.07.2017
Ende der Priifungen: 17.07.2017

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulédssig.

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Schuler, Tel. 08143/79-117 Q/

FAX: 08143/7214, E-Mail: benedikt.schuler@agrolab.de
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gem'é[& ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschliellich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

<
Dr. Blasy - Dr. Busse @ AGROLAB GROUP

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg ;
Moosstralte 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214
eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. BA, 82279 Eching

STADT EBERSBERG
MARIENPLATZ 1
85560 EBERSBERG

Datum 17.07.2017
Kundennr. 4100010923
PRUFBERICHT 1251079 - 412550
Auftrag 1251079 Wald-Sportpark,Manfred-Bergmeister Weg 3, 85560 Ebersberg
Objekt Manfred-Bergmeister Weg 3, 85560 Ebersberg Wald Sportpark
Analysennr. 412550 Trinkwasser (Legionellenuntersuchung)
Projekt 15623 Hausinstallation
Probeneingang 06.07.2017
Probenahme 05.07.2017 09:40
Probenehmer Firma Josef Berger Josef Berger
Kunden-Probenbezeichnung 914521
Probengewinnung Probenahme gemal Zweck "b" der DIN EN I1SO 19458
KW/ Ww Warmwasser
Probenahmeart Ablaufprobe (1L n. DVGW twin06)
Desinfektionsart Zapfstelle thermisch desinfiz.
Entnahmestelle Waschhbhecken, Mischbatterie

Manfred-Bergmeister Weg 3, 85560 Ebersberg, Wald-Sportpark,
Stadion, Waschraum, WB-links, WW-Steigstrang

Orientierende Untersuchung auf Legionellen gem. TrinkwV bzw. a.a.R.d.T. 4)

Techn.
MaRnahme
n-wert  Bewertung
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV 3) Methode

Sensorische Priifungen - B o
|Farbung (vor Ort) | farblos ) DINENISO 7887 (C1)
Geruch (vor Ort) R | ohne 1 ~ |DEV B1/2
\Tribung (vor Ort) R klar| | DINENISO 7027 (C 2)
Physikalisch-chemische Parameter B - - , N
\Wassertemperatur (vor Ort) |°C ‘ M7 | DIN 38404-4 (C 4)
|max. erreichbare Wassertemperatur (vor Ort)  |°C | ) 50,8 B - | keine Angabe
Mikrobiologische Untersuchungen N
|Legionellen (berechnet) KBE/100mlI | QI 7 100 feae | UBA-Empfehlung 08-2012 |

3) gem.DVGW W551: <= 100 KBE/100ml: keine/nachweisbare geringe Kontamination; > 100 KBE/100ml: mittlere Kontamination; > 1 000
KBE/100ml: hohe Kontamination; > 10 000 KBE/100ml: extrem hohe Kontamination

4)  Wird die orientierende Untersuchung gleich mit einem Probenumfang durchgefiihrt, der dem einer weitergehenden Untersuchung
entspricht, gelten die Mallnahmen fiir weitergehende Untersuchungen.

TrinkwV: zuldssiger Hochstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 - aktueller Stand DIN 50930:

geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegeniiber Wasser"

Hinweis zur Auswertung:

Zur Untersuchung auf Legionellen wurde gem. TrinkwV ein Direktansatz gem. ISO 11731 sowie ein Membranfiltrationsansatz gem. DIN
EN ISO 11731-2 durchgefiihrt.

Es wurden in beiden Ansétzen keine Legionellen nachgewiesen.
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gekennzeichnet.

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschliellich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * "
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Dr. Blasy - Dr. Busse @ AGROLAB GROUP

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg .
Moosstrale 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 17.07.2017
Kundennr. 4100010923
PRUFBERICHT 1251079 - 412550
Im Rahmen des Untersuchungsumfanges ist der technische MaRnahmenwert der TrinkwV

eingehalten.
Die Probenahme erfolgte gemaf: DIN EN I1SO 19458(K 19);DVGW W551;Empf.-UBA 08-2012

Beginn der Priifungen: 06.07.2017
Ende der Priifungen: 17.07.2017
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieSlich auf die Prtifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétspriifung nur

bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig.

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Schuler, Tel. 08143/79-117
FAX: 08143/7214, E-Mail: benedikt.schuler@agrolab.de
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" gekennzeichnet.

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemal ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlieflich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " *

P
Dr. Blasy - Dr. Busse @AGROLAB GROUP

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg .
Moosstralie 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

STADT EBERSBERG
MARIENPLATZ 1
85560 EBERSBERG

Datum 17.07.2017
Kundennr. 4100010923
PRUFBERICHT 1251079 - 412551
Auftrag 1251079 Wald-Sportpark,Manfred-Bergmeister Weg 3, 85560 Ebersberg
Objekt Manfred-Bergmeister Weg 3, 85560 Ebersherg Wald Sportpark
Analysennr. 412551 Trinkwasser (Legionellenuntersuchung)
Projekt 15623 Hausinstallation
Probeneingang 06.07.2017
Probenahme 05.07.2017 09:50
Probenehmer Firma Josef Berger Josef Berger
Kunden-Probenbezeichnung 914522
Probengewinnung Probenahme gemaR Zweck "b" der DIN EN ISO 19458
KW/ WW Warmwasser
Probenahmeart Ablaufprobe (1L n. DVGW twin06)
Desinfektionsart Zapfstelle thermisch desinfiz.
Entnahmestelle Waschbecken, Mischbatterie

Manfred-Bergmeister Weg 3, 85560 Ebersherg, Obergeschoss 1, Wald-
Sportpark, Stadion, Waschraum, WB-rechts, WW-Steigstrang

Orientierende Untersuchung auf Legionellen gem. TrinkwV bzw. a.a.R.d.T. 4)

Techn.
MaBnahme
n-wert  Bewertung
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV 3) Methode

Sensorische Prifungen , .
Féarbung (vor Ort) ] | farblos| ~ |DINENISO 7887 (C1)
Geruch (vor Ort) ) _ ohne| | |DEVB1/2 .
Tribung (vor Ort) | - klar| : DINENISO 7027 (C2) |
Physikalisch-chemische Parameter . 7 B -
Wassertemperatur (vor Ort) 1°C ! - 40,3| _ | DIN 38404-4 (C 4)
max. erreichbare Wasserlemperatur (vor Ort) \ﬂc_ ; 50,0 - [ ‘_keine Angabe
Mikrobiologische Untersuchungen s = o ) i
Legionellen (berechnet) ~|KBE/100ml | -0 | 100 s UBA-Empfehlung 08-2012 |

3) gem.DVGW W551: <= 100 KBE/100ml: keine/nachweisbare geringe Kontamination; > 100 KBE/100ml: mittlere Kontamination; > 1 000
KBE/100ml: hohe Kontamination; > 10 000 KBE/100ml: extrem hohe Kontamination

4)  Wird die orientierende Untersuchung gleich mit einem Probenumfang durchgeftihrt, der dem einer weitergehenden Untersuchung
entspricht, gelten die Manahmen fiir weitergehende Untersuchungen.

TrinkwV: zulédssiger Hichstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 - aktueller Stand DIN 50930:
geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegentiber Wasser"

Hinweis zur Auswertung:

Zur Untersuchung auf Legionellen wurde gem. TrinkwV ein Direktansatz gem. ISO 11731 sowie ein Membranfilirationsansatz gem. DIN
EN ISO 11731-2 durchgefiihr.

Es wurden in beiden Ansétzen keine Legionellen nachgewiesen.
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemanR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlieflich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * * gekennzeichnet.

Dr. Blasy - Dr. Busse AGROLAB GROUP

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg :
Moosstralke 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 17.07.2017
) Kundennr. 4100010923
PRUFBERICHT 1251079 - 412551
Im Rahmen des Untersuchungsumfanges ist der technische MaBnahmenwert der TrinkwV

eingehalten.
Die Probenahme erfolgte geméaf: DIN EN ISO 19458(K 19);DVGW W551;Empf.-UBA 08-2012

Beginn der Priifungen: 06.07.2017
Ende der Priifungen: 17.07.2017

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschiiefilich auf die Priifgegenstédnde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétspriifung nur
bedingt mdglich. Die auszugsweise Vervielfiltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulassig.

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Schuler, Tel. 08143/79-117 u
FAX: 08143/7214, E-Mail: benedikt.schuler@agrolab.d

.de
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